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ゴムチップタイル

すのこ すのこ

（ ～0 2歳遊戯スペース）

A- 06
平面計画図

・必要各室面積

　０歳児： ㎡3.30 × 5人＝ ㎡16.50
　１歳児： ㎡3.30 × 7人＝ ㎡23.10
　２歳児： ㎡1.98 × 7人＝ ㎡13.86

( 坪)
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区画面 積 ( 坪)m2
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１ 歳 児室

２ 歳 児室

135.79 41.08

27.06

26.84

15.62

8.19
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4.73

□ 換気計算
　必要換気：85.30/ 20 = ㎡ 4.27

◇ 採光計算（近隣商業地域：係数d/ H× 10- 1　建物h18.15M）

AW2採光： ＋1.94*2 2.43*1= ㎡ 6.31 ※ 2

　判定： ㎡＜ ㎡12.19 14.83 OK

※ 1～3　採光係数　道路面に面している為1.0とする

□ 排煙計算
　必要排煙：85.30/ 50 = ㎡ 1.71

AW2/ FIX＋引戸のみ　 ㎡=0
AW1/排煙窓：0.37*2 = ㎡ 0.74

　判定： ㎡＜ ㎡1.71 1.75 OK

※ 200㎡以下の既存改修のため
　「用途変更」の届出は不要

※ 1

※ 1

※ 1

※ 1.有効面積
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AW3採光： ＋0.51*2 1.95*2= 4.92※ 3

AW3/排煙窓：0.51*2 = ㎡ 1.02

機械換気で検討

Ｖ＝(20×Ａｆ )÷Ｎ
　＝(20×66.12)÷3
　＝ ｍｈ440.8 3/

※換気機器設置

（主たる出入口まで）
15.57m （主たる出入口まで）

19.23m

（ ）3.00

（ ）4.24

（ ）5.47

（ ）2.33 （ ）5.91

± 0

CH2935

（ ）0.63
（ ）0.75

AW1～AW3換気：はめ殺し・排煙窓の為

誘導灯

上部：排煙窓 W0.95× H0.39× 2枚
下部：はめ殺窓W0.95× H1.50× 2枚

上部：排煙窓 W1.30× H0.39× 2枚
下部：はめ殺窓W1.30× H1.50× 2枚

はめ殺窓W0.99× H1.96× 2枚
W1.13× H2.15× 1枚

㎡ ㎡0.73 +1.02  = ㎡ 1.75

（ロールスクリーン）

腰壁H1000区画

　必要採光：85.30（保育 土間面積+ ）/ 7 = ㎡ 12.19
AW1採光： ＋0.37*2 1.43*2= ㎡ 3.60 ※ 1
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非常用メガホン・消火器設置
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