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第１１ ガス漏れ火災警報設備 

 

１ 主な構成（第 11－1図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 11－1図】 

 

２ 用語の定義 

この項において用いる用語の定義は、次による。 

ア 「ガス漏れ火災警報設備」とは、燃料用ガス（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭

和 42年法律第 149 号）第 2条第 3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを

除く。）又は自然発生する可燃性ガスの漏れを検知し、防火対象物の関係者又は利用者に警報する設備であって、

ガス漏れ検知器及び受信機又は検知器、中継器及び受信機で構成されたものに警報装置を付加したもの（省令第

34条の 4各号に規定するものを除く。）をいう。 

イ 「検知器」とは、ガス漏れを検知し、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するもの又はガス漏れを検

知し、ガス漏れの発生を音響により警報するとともに、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するものを

いう。 

ウ 「音声警報装置」とは、音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置をいう。 

エ 「ガス漏れ表示灯」とは、検知器の作動と連動し、表示灯によりガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関

係者に警報する装置をいう。 

オ 「検知区域警報装置」とは、検知器の作動と連動し、音響によりガス漏れの発生を検知区域において防火対象

物の関係者に警報する装置をいう。 

 

３ 警戒区域 

警戒区域は、政令第 21条の 2第 2項第 1号及び第 2号の規定によるほか、次によること。 

 

⑴ 2 以上の独立した建築物にまたがらないこと。 

 

⑵ 警戒区域の設定は、次によること。 
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ア 一辺の長さは、50ｍ以下とすること。▲ 

イ 通路又は地下道に面する室、店舗等を一の警戒区域に含まれるよう設定すること。▲ 

ウ ガス燃焼機器（以下この項において「燃焼器」という。）等の設置されていない室、店舗等（通路又は地下道

を含む。）の面積も警戒区域に含めること。 

 

４ 受信機 

受信機は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 3号、第 6号及び第 7号の規定によるほか、次によること。 

 

⑴ 設置場所 

ア 第１０自動火災報知設備４⑴を準用すること。 

イ 省令第 24条の 2の 3第 1項第 4号イ(ｲ)ただし書きの規定により、音声警報装置を省略する場合、放送設備の

操作部又は遠隔操作器と併設すること。▲ 

 

⑵ 機器 

ア 第１０自動火災報知設備４⑵（ウを除く。）を準用すること。 

イ 液化石油ガスを検知対象とする受信機は、受信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56年自治省令第 19

号）に規定する技術上の基準に適合するものであること。 

 

⑶ 常用電源 

常用電源は、第１０自動火災報知設備４⑶を準用すること。 

 

⑷ 非常電源 

非常電源は、第２２非常電源によること。 

なお、受信機に内蔵されている予備電源が非常電源の容量を超える場合は、非常電源を省略することができる。 

 

⑸ 予備電源 

予備電源は、第１０自動火災報知設備４⑸を準用すること。 

 

５ 検知器 

検知器は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 1号、第 6号及び第 7号の規定によるほか、次によること。 

 

⑴ 機器 

ア 検知器（液化石油ガスを検知対象とするものを除く。）は、ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象と

するガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準（昭和 56 年消防庁告示第 2 号。以下「ガス漏れ

検知器告示」という。）に適合するもの又は(一財)日本ガス機器検査協会の行う検査に合格したものであること。

● 

イ 液化石油ガスを検知対象とする検知器は、ガス漏れ検知器告示に適合するもの又は高圧ガス保安協会の行う検

定に合格したものであること。 

 

⑵ 設置方法 

設置方法は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 1号の規定によるほか、次によること。 

ア 共通事項 

省令第 24条の 2の 3第 1項第 1号イ(ｲ)及びロ(ｲ)の水平距離の算定は、次に定める距離によること。 

(ｱ) 燃焼器は、バーナー部分の中心からの水平距離 

(ｲ) 未使用ガス栓又はガス栓からガスホース等によりガス燃焼機器に接続され、ガス燃焼機器の位置が定まら

ないものは、当該ガス栓の中心からの水平距離 

(ｳ) 貫通部は、外壁の室内に面するガス配管からの水平距離 

イ 空気に対する比重が１未満の場合に対する設置方法 

燃焼器から水平距離が 8ｍ以内のガス漏れを最も有効に検知することができ、かつ、廃ガスの影響の少ない位

置に検知器を設けること。 

ウ 空気に対する比重が 1を超える場合に対する設置方法 
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(ｱ) 床面に段差がある場合、燃焼器又は貫通部の設けられている側に検知器を設けること。 

(ｲ) 燃焼器又は貫通部から水平距離 4ｍ以内に床面から 0.3ｍを超えるカウンタ一等がある場合、検知器は燃焼

器又は貫通部の側に設けること。 

 

⑶ 常用電源 

電源は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 6号の規定によるほか、第１０自動火災報知設備４⑶を準用すること。 

 

⑷ 非常電源 

非常電源は、第２２非常電源によること。 

なお、受信機に内蔵されている予備電源が非常電源の容量を超える場合は、非常電源を省略することができる。 

 

⑸ 検知器の設置を要しない場所 

ア 腐食性ガスの発生する場所等で検知器の機能保持が困難な場所 

イ 空気吸入口が屋外に面している密閉式バーナー（BF式及び FF式）を有する燃焼器（当該燃焼器が接続される

ガス栓を含む。）のある場所 

（注）「BF」とは、Balanced Flue（自然吸排気） 

「FF」とは、Forced Draught Balanced Flue（強制吸排気）の略である。 

ウ カートリッジ式ガスボンベを内蔵する燃焼器のある場所 

 

６ 中継器 

中継器は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 2号、第 6号及び第 7号の規定によるほか、次によること。 

 

⑴ 設置場所 

ア 省令第 24条の 2の 3第 1項第 2号ロに規定する「防火上有効な措置を講じた箇所」とは、準耐火構造の壁又

は床で区画し、かつ、開口部を防火設備とした場所に設けることをいう。● 

ただし、不燃性又は難燃性の外箱で覆う等防火上有効な措置を講じた場合はこの限りでない。 

イ 操作上又は点検実施上支障とならない位置で、かつ、操作等に必要な空間が保有されている場所に設けること。  

ウ 振動が激しい場所、腐食性ガスの発生する場所又は機能障害の生ずるおそれのある場所に設けないこと。 

エ 自動火災報知設備の中継器と兼用するものにあっては、第１０自動火災報知設備６⑴を準用すること。 

 

⑵ 機器 

液化石油ガスを検知対象とする中継器は、中継器に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年自治省令第 18

号）に規定する技術上の基準に適合するものであること。 

 

⑶ 常用電源（受信機から電源の供給を受けない中継器に限る。） 

ア 交流低圧屋内幹線 

第１０自動火災報知設備４⑶アを準用すること。 

イ 蓄電池 

蓄電池を用いる場合は、第１０自動火災報知設備４⑶イを準用すること。 

ウ 省令第 24条の 2の 3第 1項第 6号ロに規定する「電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである

旨を表示」とは、開閉器等の見やすい箇所に、ガス漏れ火災警報設備の中継器専用である旨の赤色の表示を付す

ことであること。● 

 

⑷ 非常電源（受信機から電源の供給を受けない中継器に限る。） 

非常電源は、第２２非常電源によること。 

なお、中継器の予備電源が非常電源の容量を超える場合は、非常電源を省略することができる。 

 

７ 警報装置 

警報装置は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 4号の規定によるほか、次によること。 

 

⑴ 音声警報装置 
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音声警報装置は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 4号イ(ｲ)の規定によること。 

 

⑵ ガス漏れ表示灯 

ガス漏れ表示灯は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 4号ロの規定によるほか、次によること。 

ア 一の警戒区域が 2以上の室からなる場合、検知区域（一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区

域をいう。以下この項において同じ。）のある室ごとに、ガス漏れ表示灯を設けること。 

イ ガス漏れ表示灯の設置位置は、床面から 4.5ｍ以下とすること。▲ 

ウ ガス漏れ表示灯の直近には、ガス漏れ表示灯である旨の標識を設けること。▲ 

 

⑶ 検知区域警報装置 

検知区域警報装置は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 4号ハの規定によるほか、次によること。 

ア 検知区域警報装置は、検知区域内に設けること。 

イ 機械室その他常時人のいない場所で、一の警戒区域が 2以上の検知区域から構成される場合又は天井裏若しく

は床下部分の検知区域にあっては、当該検知区域ごとに検知区域警報装置を設けること。▲ 

ウ 検知区域警報装置の直近には、検知区域警報装置である旨の標識を設けること。▲ 

ただし、検知器に警報機能を有する場合はこの限りでない。 

 

８ 配線 

配線は、省令第 24条の 2の 3第 1項第 5号の規定によるほか、次によること。 

 

⑴ 検知器の電源の供給までは、次による場合を除きコンセントを使用しないものであること。▲ 

ア 検知器の電源の供給停止が受信機で確認できるものであること。 

イ コンセントは、引掛け型コンセント等容易に離脱しない構造のものであること。 

ウ コンセントは、検知器専用のものとすること。 

 

⑵ 非常電源回路の配線は、耐火配線を使用すること。▲ 

 

９ 温泉の採取のための設備に用いられるガス漏れ火災警報設備 

政令第 21条の 2第 1項第 3号に掲げる温泉の採取のための設備に用いられるガス漏れ火災警報設備は、次による

こと。 

 

⑴ 温泉の採取のための設備に用いられるガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない防火対象物又はその部

分 

ア ガス漏れ火災警報設備の設置対象 

政令第 21 条の 2 第 1 項第 1 号若しくは第 2 号に掲げる防火対象物又はその部分に省令第 24 条の 2 の 2 第 1

項第 1号及び第 2号に規定する燃料用ガスの燃焼器等及び温泉採取設備が存する場合にあっては、これらの双方

にガス漏れ火災警報設備の設置が必要であること。 

また、政令第 21条の 2第 1項第 3号に掲げる防火対象物についても、その地階でガス漏れ検知器告示第 2第

1号イ又はロに該当するものに燃焼器が存する場合にあっては、温泉採取設備と燃焼器等の双方にガス漏れ火災

警報設備の設置が必要となるものであること。 

イ 温泉採取設備とは、省令第 24条の 2の 2第 3項に規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこ

れらの間の配管をいうものであるが、このうちガス分離設備については、その名称にかかわらず、貯湯タンクな

ど一定量のガスを分離しているものも含まれるものであること。 

 

⑵ 温泉の採取のための設備に用いられるガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物又はその部分 

ア 政令第 21条の 2第 1項第 3号及び省令第 24条の 2の 2第 1項第 2号に規定する温泉法（昭和 23年法律第 125

号）第 14条の 5第 1項の都道府県知事の確認を受けた温泉採取設備の場所とは、次の場所をいうものであるこ

と。 

(ｱ) 温泉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 35 号）第 6 条の 6 第 1 項の規定により、環境大臣が定めるメタン

濃度（平成 20年環境省告示第 58号）であるもの 

(ｲ) 温泉法施行規則第 6 条の 6 第 2 項の規定により、温泉付随ガスの気泡が目視できず、近隣にあり、かつ、
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地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認められる温泉の採取の場

所におけるメタンの濃度が、環境大臣が定めるメタン濃度（平成 20年環境省告示第 58号）であるもの 

イ 省令第 24条の 2の 2第 3項に規定する「可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所」とは、温泉採取設備

が設けられた室が 2面以上開放されている場合をいうものであること。 

 

⑶ 温泉の採取のための設備に係る検知器の設置方法 

省令第 24条の 2の 3第 1項第 1号イ(ﾛ)及びロ(ﾛ)において、検知器は温泉採取設備の周囲の長さ 10ｍにつき 1

個以上設けることとされているが、具体的には第 11－2図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 11－2図】 

 

⑷ 指示装置 

省令第 24条の 2の 3第 1項第 1号イ(ﾛ)及びロ(ﾛ)に規定するガスの濃度を指示するための装置（以下この項に

おいて、「指示装置」という。）は、常時検出端部におけるガス濃度を指示することができる装置であり、あらか

じめ設定されたガス濃度（以下この項において「指示値」という。）において自動的に警報するものをいうもので

あるが、ガス漏れ検知器告示第 3 第 2 号⑴に規定するガスの濃度が爆発下限界の 10 分の 1 以上のときに作動し、

200分の 1以下のときに作動しないこととは、指示値を10分の1以下の値に設定することをいうものであること。 

 

１０ 総合操作盤 

省令第 24条の 2の 3第 1項第 10号に規定する総合操作盤は、第２３総合操作盤によること。 


